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Lodz, dnia 09.09.2022 .
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/591-N/2022

Obiekt badania: probke wody do spozycia - studnia glebinowa

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/591-N w terenie: 1

Nazwa i adres klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Matego, ul. Towarowa 23 A 95-041 Gatkow Duzy

Nr protokolu/zlecenia pobrania probki: 401

Data pobrania prébki: (wedlug o$§wiadczenia Zleceniodawey) 06.09.2022 r.

Miejsce pobrania: (wedtug o$wiadczenia Zleceniodawcy) Gatkéw Maly ul. Towarowa 23 A

Prébka pobrana ™: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajacg aktualne zaswiadczenie wydane przez organy
Panstwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania probek wody

zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10 ; PN-EN ISO 19458:2007

Warunki transportu, stan prébki: transport chiodzony, stan probki prawidtowy

Data otrzymania prébki/rozpoczecia badania/zakonczenia badania:

. 06.09.2022 r./06.09.2022 r./09.09.2022 r.

Parametry fizyczne i chemiczne
M el Warto¢
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza Jednostka Rezultat ¥ Niepewnos¢ 3
d Ina?
badariiia opuszezain
= ) . akceplowalny przez
%ﬁpth anoleptveszns P{B’(/jl,l_'Z dn. 15.01.2007 - "aglmknol - konsumentdw i bez
mu'ly a organoleptyczna wyd. | zdn. 15.01.2 r. ra siieprawidlowych zmian
smak B/L-2 P - akceptowalny przez
Smak . - FRiL-25 22008 - na zimno/ - konsumentow i bez
Metoda organoleptyczna wyd. 1z dn. 01.02.2008 r. brak nieprawidlowych zmian

LEGENDA:
" nicpewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspolczynnikiem rozszerzenia k=2,

D niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN I1SO 19036:2020-04 i opicra si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajge poziom ufnoscei okoto 95%.

W przypadku badan fizycznych i chemicznych niepewnodé zostanic podana jako wartogé procentowa lub jako wartos¢ liczbowa.
wyjgtek stanowi oznaczenie pH gdzie podanic nicpewnodci wymagane jest w formic liczbowej.

Niepewnos¢ dotyczy procesu analityeznego. nie uwzglednia etapu pobierania probek.

Y Wartosei dopuszezalne zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

' Znak <", ,,>” dotyezy rezultat parametru ponizej dolnej lub powyzej gérnej granicy oznaczalnosci, hgdacy jednoczesnie doing
lub géma granicg zakresu akredytacji.

¢ Wyniki‘rezultaty odnoszg si¢ do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za pobranie probki.

o Sprawozdanic z badan zawicra | strong. bez pisemnej zgody Laboratorium nic moze by¢ powiclane inaczej jak w calosei.

® Klient ma prawo do wniesienia skargi i/lub reklamacii.

e [nformacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakeic realizacji zlecenia posiadajg klauzule poufnosci.

® Dane osobowe gromadzone 1 przetwarzane wylgeznie dla potrzeb niezbgdnych do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnic
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz z ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1000).
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Lodz, dnia 09.09.2022 r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/591/2022

Obiekt badania: prébka wody do spozycia

Kod identyfikacyjny préobki: w laboratorium 11/591

Data otrzymania prébki/rozpoczecia badania/zakonczenia badania:

- studnia glgbinowa
w terenie: 1
Nazwa i adres klienta: Stowarzyszenic Rozwoju Galkowa Matego, ul. Towarowa 23 A 95-041 Galkéw Duzy
Nr protokotu/zlecenia pobrania prébki: 401
Data pobrania probki: (wedtug oswiadczenia Zleceniodawcey) 06.09.2022 r.
Miejsce pobrania: (wedfug o$wiadczenia Zleceniodawcy) Galkow Maty, ul. Towarowa 23 A
Prébka pobrana™: przez osobg z up. Zleceniodawcy posiadajgcg aktualne zaswiadczenie wydane przez organy
Panstwowej Inspekceji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenic z pobierania probek wody

zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10 ; PN-EN ISO 19458:2007
Warunki transportu, stan probki: transport chlodzony, stan probki prawidtowy

06.09.2022 r./06.09.2022 1./09.09.2022 r.

Parametry fizyczne i chemiczne

Wynik / o——
- : n 5 B Wartoéé
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza Jednostka | Rezultat Niepewno§é o 3
. dopuszezalna
badania
akceptowalna przez.
konsumentow i bez
Metnoséé ~ & nieprawidlowyeh
e : PN-EN ISO 7027-1:2016 NTU <03 03+15% e
Metoda nefelometryczna Zmian;
zalecany zakres
pomizej I NTU
akceptowalna przez
Barwa konsumentdow i bez
Mctoda spektrofotometryczna PN-EN ISO 7887:2012 o g =4 P n|g*;)r\::1\“|‘(.1]:f\\)'c!1
Ponizej wyniku podano wartosé pl +An1:2015-06 mg/ 7.6 =8e T
zgodnie 2 PN-EN 1SO 10523:2012 et a5 do 15 mg/l Pt
(probki przesgczone)) w Kranic u
konsumenta
pH
Metoda potencjometryczna e s 7.4 ) ~ _
Korekta za pomocg urzgdzenia do PN-EN ISO 10523:2012 (19,7°C) 0,2 6.5-95
kompensacji wplywu temperatury. Ponize) i
wyniku podano temperaturg pomiaru w °C
Przewodno$¢ elektryczna
wihadciwa w temp. 25°C 499
Meloda konduktomeltryczna PN-EN 27888:14999 uSicm 20 | 8% 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do (19,7°C)
kompensacji wplywu temperatury. Ponizej
wyniku podano temperaturg pomiaru w "C
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Parametr/Wskaznik

Metoda badaweza

Jednostka

Wynik

. , W §¢
Niepewnosé » v

agarze 7 ckstraktem drozdzowym po

badania dopuszczalna »
. e . ONCEN 19O 930R- 1901417 dopuszcza sig
nglpa .t‘)al\t(",“l'll ar uP.\ CO'? PN t_E\J IS0 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0 . pojedyncze baklerie
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 <10 jtk/100 ml
Liczba Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 | .
Mctoda filtracji membranowe] +A1:2017-04 ¢ ] i
Liczba enterokokéw kalowyeh |, en 165 7899.2:2004 itk/100 ml 0 . 0
Metoda liltracji membranowej
bez
nicprawullo\vym
Ogolna liczba mikroorganizméw zmian; zaleca sig:
i ‘22“(: - do 100 jtk/1 ml
S 3 g dzi
Metoda plytkowa (posiew wglebny) na | PN-EN ISO 6222:2004 Jtk/T ml 51 (41-63) W WOOGZIE

wprowadzancj do
sicci wodociggowej

72h - do 200 jik/1 ml
w kranie
konsumenta
LEGENDA:
1

nicpewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienistwem 95% i wspotezynnikiem rozszerzenia k=2.

' niepewno$¢ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnic z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opicra si¢ na nicpcwnosci
standardowej pomnozonej przez wspotezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajae poziom ufnosei okolo 95%.

W przypadku badai fizycznych i chemicznych niepewnos¢ zostanie podana jako warto$¢ procentowa lub jako wartosé liczbowa,
wyjatek stanowi oznaczenie pH gdzic podanie niepewnosci wymagane jest w,formie liczbowe.

Niepewnos¢ dotyezy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobicrania probek.

P Wartosci dopuszczalne zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
preeznaczone] do spozyeia przes lud=i (Dz. U. 2017, poz. 2294).

¥ Znak <", > dotyezy rezultatu parametru ponizej dolnej tub powyzej gornej granicy oznaczalno$cei, bgdgey jednoczesnie doing
lub gomy granicy zakresu akredytacji.

& Wyniki/rezultaty odnosza sig do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobranie probki.

® Sprawozdanie z badan zawiera 2 strony. bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej jak w catosei.

o Klient ma prawo do wniesienia skargi i/lub reklamacji.

@ Informacje dotyczgee zleeenia uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadaja klauzulg poufnosci.

® Dane osobowe gromadzone i przelwarzane wylgeznie dla potrzeb nieszbgdnych do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnie
zrozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
W zwigzku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
93/46/WE (ogolne rozporzadzenic o ochronic danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
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