Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lodzi
E.6dZ ul, Przybyszewskiego 10
Oddzial Laboratoryjny
Sekeja Badan Wody

e-mail: ol.psse.lodz@sanepid.sov.pl
tel, (42) 253 99 15

1.6dz, dnia 16.12.2022r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/811-N/2022

Obiekt badania: probka wody do spozycia - wodociag publiczny

Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/811-N w ferenie; 2

Nazwa i adres klienta: Siowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Malego, ul. Towarowa 234, 95-041 Gatkéw Duzy

Nr protokolu/zlecenia pobrania.prébki: 514

Data pobrania probki: (wedlug oédwiadczenia Zleceniodawcy) 13.12.2022 r.

Miejsce pobrania: (wedlug oéwiadezenia Zleceniodawcey) Gatkow Maty, ul. Lodzka 82 - sieé

Prébka pobrana ™: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajaca akialne zaswiadczenie wydane przez organy
Panstwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania probek wody

zgodnie z: PN-EN 1SO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007

Warunki transportu, stan probki: transport chlodzony, stan probki prawidlowy

Data otmymama probki/rozpoczecia badania/zakoriczenia badania:

13.12.2022 r./13.12. 2022 1‘/16 12 2()')2 I.

e T
vak / : .
Parametr/Wskaznik Metoda badaweza | Jednostka Rezultat ¥ Niepewnose " | Wertost
. . opuszczalua
badania 2
Zapach PB/L-22 i na zimno/ . iﬁﬂtﬁﬂﬁg
Metoda organoleptyczna | wyd. 1z dn, 15.01.2007 r. brak nicprawidiowych zimian
Smak PB/L-28 ua zimno/ . akeeplowalay precz
. § - - LONSUNentow . BEZ
Metoda organoleptyczna wyd. 12 dn. 01.02.2008 . brak nicpmwm;}w},ch Zmian
LEGENDA:

Y nicpewnosé rozszerzona obliczona z prawdopodohlcﬁ‘;lwmz 95% i wspoluynmklem rozszerzenia k=2.
% niepewno$t rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN IS0 19036:2020-04 | opiera b:e; fa niepewnoscl
standardowc]j pomnozonej przez wspdlezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajae poziom ulnodcl okolo 95%.
W przypadku badad fizycznych i chemiczaych nicpewno$c zosianie podana jako wartesC procentowa lub jako wartosé liczbowa,
wyjalek stanowi oznaczenie pH gdzie padanie nicpewnosci wymagane jest w formie liczbowej,
Niepewno$é dotyczy procesu analityeznego, nie uwzglgdnia etapu pobieraniz probek.
3 Wartosci dopuszczalne zgodnie z rozpowa,dzemem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 v w sprawie jakoscl wodv
pf zeznaczonef do spozjeia prrez tudzi (Dz. U, 2017, poz. 2294).

N Znak <", ,>" dotyczy rezuliatu paramctry ponige) doingj lub powyicj gorne] granicy oznaczalnesci, bedacy icdnoucémc doina
lub gdrng granicg zakresu akredylacyi,
* Wynikifrczultaty odnoszy %15; do otrzymangj. probki. Laboratorium nie ponosl odpmwedzmlnosc: za pobranie prébki.
¢ Sprawozdanie z badan zawicra 1 stroneg, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inacze] Idk w calogei.
& Klient ma prawo do waiesienia skargi i/tub reklamacii.
¢ Informacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakeie realizacii zlecenia posiadajg klanzule poufnosci.
- Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wylgcanie dia potrzeb niezbgdnyeh do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z-dnia 27 kwictnia 2016 1. w sprawie ochrony cséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzanicm danych osobowych § w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochrenie denveh) (Dz. Urz, UE L 119 2 04.05.2016, str, 1) -oraz z uslawq z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych (Dz. U,z 2018 1. poz. 1008). :
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Badania oznaczone N ,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie sq zamies2czone w zakresie akredytacji
PCA nr AB'543 .
: Lodz, dnia 16.12.2022 1.

SPRAWOZDANIE 7 BADANTA WODY- NR PSSE-OL- LHKII 1/811/2022

Obiekt badama' probka wody do spozyma 5 - wodaocigg publicZny
Kod 1dentyﬁk2cy111y prabki: w kaboratorinm 11/811 . wterenie:2
Nazwa i adves klienta: Stowarzyszenic Rozwoju Gatkowa Matego, ul. Towarowa ZJA 95:041 Gatkdéw Duzy
Nr protokotu/zjecenia pobrania prébki: 514
Data pobrania prébki: (wedlug oswiadczenia Zleceniodawey) 13. 12 2022 1.
Miejsce pobrania: (wedhig o§wiadczenia Zleceniodawcy) Gatkow Maty, ul. Lodzka 82 - sie€
Prébka pobrana: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajaca aktualne zaswiadczenie wydane przez organy
: _Panstwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajace przészkolenie z pobierania probek wody
zgodnie z: PN-EN IS0 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
Warunki transportu, stan prébki: transport chiodzony, stan probki prawidlowy
Data otrzymania prﬁbkx/rozpoczqcm badania/zakonczenia badania:

13.12.2022 r./13.12.2022 r./16.12.2022 1.

= .
. { - Lo Wynik [ Warto$é

- Parametr/WskaZnik Metoda badaweza Jednostlfa Rezultat ¥ | Niepewnosé ! di R

' badania ‘ opuszczaln,a_

akcepiowalna przez

. konsumentéw i bez

Metnogé ‘ . 5 . - - niegrawidiowych

- 27-1:20 Fx 1 .
Metoda nefelometryczna . PN-EN 150 7027-1:2016 NTU <03 03+ 15% zmian;

zalecany zakres

ponizgj TNTU
akceplowalna przez
koasumentéw i bez

Barwa PN-EN IS0 7887:2012 <4 : nieprawidiowych

Metoda spektrofotometryezna - - megfl Pt . 4 * 6% . Zmian;
Ponizej wynikupodano wartafé pH zgodnie +Ap1:2015-06 pkt. 6 g (pH 7.3) : ’ do 15 mg;' L2t
z PN-EN [SC 10323:2012 {prébki przesgczonei} . ~'w icra‘nib u‘
N ~_ konsuniena
pH
| Metoda potencjometryezna e e . 7.1
Karckti za pomocg urzgdzenia do kompensaci PN-EN IS0 10523:2012 (19,5°C) 0,2 65-93
wplywu temperatury. Ponizer wyniku podano v
temperaturg poriary w “C
Przewodno$é elektryczna
- |-wlageiwa w temp. 25°C 260
Metoda konduktomeiryczna PN-EN 27888:1999 uSlom (19,5°C) 8% 2500
5%

Korekta xa pomocy urzqdzenia dokempensicji
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano
wemperatueg pamiar w ¢

N zat nr 1 do PO/L-15 ' wyd. 14 z dnia 20.06.2022r, str, 1/2



SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/811/2022

- Lo i1 . oo e L. Wynik o Warto§é
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza o Jednostka | " badania Nic¢pewnost dopuszczana 3
. o, R i ._ dopuszeza sie
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISC 9308-1;2014-12 | ., -oov fop )
g /1 - yed
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 /100 mi 0 pnielgr;f}fflggk;f: "
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 k100 mi 0 i 0
Metoda filiracii membranowe] +A1:2017-04 .
< hez
nieprawidfowyeh
zmian; zaleca sig:
Og6lna liczba mikroorganizméw - do 100 jik/ m“'[
w22'C FQU ; i nie wykryto - w wozie
: , . | BN-EN'SO 6222:2004 tk/3 ‘ml & - . .
Metoda plytkowa (posiew welebny)na 0 Jik/im w1 ml wprowadzanej do
agarze z ckstrakiem drozdzowym po 72h sicci wodoeiggowej
. i - do 200 jik/1 m!
i w Kranic
: | konsumenta

’];,EGENDA

niepewnodé rorszerzona obliczona x prawdopodobienstwem 95%.1 w spo!czynmk:em razszerzenia k=2.

B niepewnodé rozszerzona pomiary zostala oszacowana zgodnie % PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnofci
standardowej pomnozoniej precz wspé{crynmk rozszorzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okplo 95%.

W przypadku badar fizycznych i chem:cznych mﬁpewnoéé ZOstanie podana jako w
wyigtek stangwi oznaczenie pH gdzie podanie nicpewnoscl wymaganie jest w formie lie

vei.

$¢ procentowa lub jako wartodc liczbowa,

Niepewnosc dolyc/y procesu analityéznego, nie uwiglednia etapu poblerama prébek.

¥ Wartodei dopuszezalne zgodnie z rozparzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 1. w sprawie jakodel wody preeznaczone)
o spogyvela przez fud=i (Dz. U. 2017, poz. 2294).

D Inak <7, > dotvczy rezullatu parametru ponizej dolnej lub powyze) gérne granicy ogmaczalnosci, b(;dq:.\ jednoczednie dolng lub
gdrng granicy zakresu akredytacji.

® Wyniki/rezultaty odnoszg si¢ do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosel za pobranic'prdbki

» Sprawozdanie z badak zawiera 2 strony, bez pissmmej zgody Laboratoriumnie maze byé powiclane i macxe] jak w catodei.

e Klientina prawo do wniesienia skargl #/lub-reklamacji. .
 jriformacje dotyczgee zlecenja u7yt.kane w trakeie realizac)i zlece ;:postad'ua} klauzule: poufiosci.

& Dane ‘osohowe gromac!zone i prmtwarzane wylgeznic. dla potrzeb miezbgdnych do -fedlizacii PaniPana zlecenfa zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Eurdpejskiego'i Rady (UE) 2016/679 z-dnia 27 kwietnia 2016 r. w- sprawie ochrony 0s6b fizyczaych
wzwigzku z przetwarzaniem danych osebowych i w sprawic swobodneso przephwwu takich damych oraz uchylenia dyrektvwy
95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronic danych) (D Urz UE L 119 z 04.05.2016, sir. 1} oraz z ustawg 2 dnia 10 maja 2018 r.
o'gchionie danych esobowych (Dz. U. = 2018 1. poz. 1000).
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