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\Bl Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
IWIKL & | vicoons =2

90-133 L.6d7 PCA

PoLskie CENTRUM
ARREDYTACJ!

Nazwa i adres Laboratorium Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.:

DZIAL LABORATORYJNY %
ul. Wierzbowa 52, 90-133 L.odz

LABORATORIUM BADANIA WODY W LODZI

ul. Graniczna 54, 93-428 1.6dz
Tel.: 42/677-85-50; Fax: 42/677-85-56

BADANIA

AB 1448

Wykaz akredylowanych Laboratoriow Dzialu Laboratoryinego ZWiK Sp. z 0.0. w Lodzi wraz z ich zakresami
dostgpny jest na stronie www.pca.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1587/2022

Nazwa i adres Klienta:
(dane uzyskane od Klienta)

Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Matego

ul. Towarowa 23A, 95-041 Gatkowek

Identyfikator umowy/zlecenia:

WTLW.407.302.2022

Przedmiot badania:

(dane uzyskane od Klienta) probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Probka pobierana przez:

dstawiciela ZI iod
(dane uzyskanc od Klienta) przedstawiciela Zlecentodawcy

Miejsce pobierania probki:

(dane uzyskane od Klienta) Gatkow Maty, ul. Towarowa 23 A, studnia giebinowa

probka pobrana w oparciu o zapisy norm
PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 19458:2007

Metoda pobierania probki:
(dane uzyskane od Klienta)

Data i godzina pobierania probki:

10. . godz. 08:00
(dane uzyskane od Klienta) 24.10.2022r. godz

Data i godzina dostarczenia probki do

laboratorium: 24.10.2022r. godz. 10:00

Stan probki: prawidtowy

Data rozpoczecia/zakonczenia badan: 24.10.2022r. /27.10.2022r.

Data sporzadzenia dokumentu: 09.12.2022r.

AB 2131 AB 700

Zewnetrzny dostawca badan
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1587/2022

Zal nr 02 do PO-03: wyd. 07 z dn. 14.01.2022

Oznakowanic

Wynik U/ Dopuszczalne
probki: Rezultat badan wartosci parametru
kod nadany w zgodnie z
Metoda badawcza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przez 07.12.2017r. w
probkobioree) 11/280/22 sprawie jakosci wody
— . przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
. stk spozycia przez
typ 'f:;;‘;‘ll ! (Dz. U. 2017 poz.
4 2294),
PN-EN ISO 7887: 2012; Metoda D <5 akceptowalna przez
1 |Barwa ’ ’ A mg/l Pt . konsumentow i bez
PN-EN ISO 7887: 2012/Ap1:2015-06 (51" nieprawidlowych zmian*+
% ]
2 |pH PN-EN ISO 10523:2012 A . 71720,1" w 6,5-9,5
temp.pomiaru 15,0°C
akeeptowalny przez
3 [Smak PN-72/C-04557 N1, W - akceptowalny Konsumentow i bez
niepraw idlewyveh eniian
akeeptowalna pizez
konsumentow i bez
4 |Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0.20+0,03" nieprawidlowych zmian
Zalecany zakres wartoéci do
1,0
. . ﬂkCCp[O\Vﬂll]ﬂ przez
5 |Zapach PN-72/C-04557 NI, W . skala - akeeptowalny konsumentow i bez
Intensywnosci ) nieprawidlowych zmian
LA O P LI
6 |Preewodnoséelektryczna | L b ooess: 1000 A uS/em S09#£29" w temp. 2500
wlasciwa pomiaru 16,6°C
] <0,06 i
7 |Amonowy jon PN-1SO 7150-1: 2002 A mg/l 1) 0,5
(0,06£0,01")
8 |A PN-EN 26777: 1999 A /1 0.04 0.5
zotyn -E : m ,
tyny & (0.04£0,01'y"
PB-31 wyd. 02 z dnia 15.01.2019r, <20
9 |Glin (na podstawie testu kuwetowego A ng/l 2043y 200
HACH LCK 301) (20530 |
PB-33 wyd. 03 z dnia 15.12.2021r, : o
10" [Mangan (na podstawie metody HACH §149) A ne/l 184 >0
, . PB-32 wyd. 02 z dnia 11.02.2016r. <20
I |Zelazo ogélne (na podstawic metody HACH 8008) A ne/ (20£3"y" 200
Lo PN-80/C-04603/01 z wylgczeniem <5 -
12 1 .
Cyjanki ogdlne punkiu 7a i 7b AW nel (51'y" 50
P . . ) < 1,00 bez nieprawidlowych
13 |Ogblny wegiel org. (OWOQO)| PN-EN 1484:1999 Nl mg/l (1,00£0,13')" smian
. <5,0 <
14 |Indeks nadmanganianowy [PN-EN ISO 8467:2001 A mg/I I 5
(5,0+£0,2")°
15 [Magnez PN-C-04554-4:1999 zal. A A mg/l 4,1£0,7' 7-125
16 | Twardos¢ ogélna PN-ISO 6059: 1999 A mg/l 2199 60-500
PB-42 wyd. 02 z dnia 03.01.2022r,
. <0,05
17 [Bor (na podstawie testu kuwetowego A mg/I 0.05£0.01'\” 1,0
HACH LCK 307) 0.05+0,01y
18 |Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l 48+4' 50
. <0,10
19 |Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l L) 1.5
(0,10+,0,01")
20 |Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l 2342 250
21 |Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l 5244 250




(0,00400£0,00053')"

Th 314 Zat. or 02 do PO-03; wyd. 07 z dn. 14 01.2022
SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1587/2022
Oznakowanic Wynik U/ Dopuszczalne
probki: Rezultat badan wartosci parametru
kod nadany w zgodnie z
Metoda badawcza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przez 07.12.2017r. w
probkobiorcg) 11/280/22 sprawie jakosci wody
= (n przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
typ Jeri?;_“i‘a (Dz. U. 2017 poz.
Y 2294).
“ichlorome < 1
5y | Vrichiorometan PN-EN ISO 15680:2008 N1 mg/! o000t 0,03
(chloroform) (0,0001£0,00017)
. <0,0001
23 |Bromodichlorometan PN-EN 1SO 15680:2008 N1 mg/l 1 0,015
(0,00010,0001 ")
. <0,10 I
24 |Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680:2008 NIl pg/l ) brak okreslenia
(0,10£0,02")
. . <0,10
55 |Bromoform PN-EN 1SO 15680:2008 NI ug/l 010 prak okreslenia
(tribromometan) (0,10£0,027)
ponizej granicy
26 |£ THM PN-EN ISO 15680:2008 NI pg/! oznaczalnosel 100
poszczegdinych
zwigzkdéw
. <0,10
27 |Benzen PN-EN 1SO 15680:2008 NI ug/t ) 1,0
(0,10+0,02")
. <0,10
28 |1,2-dichloroetan PN-EN SO 15680:2008 Ni pgfl - 3,0
(0,10+0,02")
<0,10 At
29 [Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680:2008 NI pgfl 1) brak okreslenia
(0,10+£0,02")
. <0,10 I
30 |Trichloroeten PN-EN ISO 15680:2008 N1 ng/t ) brak okreslenia
(0,10£0,027)
ponizej granicy
3 ¥ trichloroetenu 1 PN-EN iSO 15680:2008 NI ugl oznaczal'nosm 10
tetrachloroetenu poszczegolnych
ZwigzkOw
32 |Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 N1 g/l <0,03 0,10
*'p y y . p’ (0,03:‘:0’01 l)u) H
. <0,10
33 |Chlorck winylu PN-EN 1SO 15680:2008 NI ng/l . 0,50
(0,10+£0,02°)
<0,00200
Benzo(a)pir PB- .01 z dnia 09.07.2012r. ’ 0,01
34 |Benzo(a)piren B-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012s N1 g/l (0,00200i0,00025')“’
35 |Benzo(b)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r NI /1 <0,00400 brak okreslenia
‘ ya.- vz DU HE (0,00400£0,00043"”
36 |Benzo(k)fluoranter PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r N1 /| <0,00200 brak okre$lenia
< X cn - . . . . 1
ye. oz He (0,002000,00027")"
37 |B (g-h.peryl PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07 2012 N1 /1 <0,00400 brak okreslenia
enzo(g.h.i)perylen wyd. .07. ; ug (0,0040%0’00050,)“,
< 0,00400
38 |Indeno(1,2,3,cd)piren PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r, NI pg/l ;0040

brak okreéleniaJ
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1587/2022

Oznakowanic Wynik U/ Dopuszczalne
probki: Rezultat badan wartodci parametru
kod nadany w zgodnic z
Metoda badawcza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przez 07.12.2017r. w
probkobiorce) 11/280/22 sprawie jakosei wody
N (1) przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Jednostka spozycia przez
typ miary] (Dz. U. 2017 poz.
2294).
L wielopierscieniowych ‘2;‘:::; ﬁl:(;]:z?/
39 |weglowodoréw PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r. NI g/l ‘_ - 0,10
aromatycznych poszczegdlnych
zwigzkow
Ogdlna liczba mikroorg, w ) . 9 bez nieprawidlowych
40 224/-25L.C/72 h PN- EN ISO 6222: 2004 A Jtk/1ml @-18) i
41 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A NPL/100ml 0 0
42 |Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A NPL/100m] 0 0
L 43 |Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 A Jtk/100mlI 0 0 J

Objasnienie odnosnikow:
1. Niepewnosé rozszerzona badania/pomiary (11 przy poziomie ufnosei ok. 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k = 2, wyrazona w jednostkach miary
parametru, nie uweglednin skladowych wynikajaeyeh 2 pobierania probek.
* Kalibfacja pehametru wykonana dla lemperatury 20,00
* Przy pomiarze przewodnosci korekta temperatury do 25.0°C' za pomocy urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.
*** Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranic konsumenta - do 15 mg/l Pt
5% Zaleca si¢ uby ogdlna liczba mikroorganizmow nie preckriczala 200 jtk/Tm] w kranie konsumenta
w) granicn oznaczalnoded metody zostala okreslona na podstawic wymagan metody badawczej - dotyczy obszaru dobrowolnego.
n) granica oznaczalnodci metody nie zostala wyznaczona ckspurymentalnie / okreslona na podstawie wymagan metody badawczej - dotyczy obszaru
dobrowolnego,
< Wynik/rezultat ponizej granicy oznaczalnosci metody. Warto$¢ tej wielkosci (wraz, z przypisang jcj niepewnoscig) podana jest w nawiasie,
typ: A - metoda badaweza objeta zakresem akredytacji PCA Nr AB 1448
NI - metoda badawcza nieakredytowana, objeta systemem zarzgdzania wg PN-EN ISO/EC 17025:201 8-02
W - metoda badawcza opisana w nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm

Autoryzowat: Lp. 1-17 Lp. 18-39

STARSZY LABORANT ABG
U h:f(f//w | o W

THyte Kwiatkowska _ (

o -2 ol & . M_

Uwagi: Wyniki/Rezultaty badan i Zwigeana 2 nimi niepewnosé podane w sprawozdanin, odnoszy sie wylyeznic do otrzymanej probki.

afran

PCYINAYY,

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru w badaniach mikrobiologicznych zostala oszacowana wg PN-EN I1SO 19036:2020-04.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport i czystogé pojemnikéw w przypadku probki pobranej i dostarczonej przez Klienta,
Sprawozdanie z badaf zawiera 4 strony. Bez pisemnej zgody Zleceniobiorey nie moze by¢ powielane inaczej jak w calosci,

Ze wzgledu na charakter probki nic ma mozliwoécei powtSrzenia badan na tym samym materiale,

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje umieszczone w sprawozdaniu, ktére zostaly dostarczone przez klienta lub jego przedstawiciela.
Informacje te mogg mieé wplyw na waznosé wynikéw badan.
Wyniki badan probki o kodzie 11/280/22 prezentowane sg na czterech oddzielnych sprawozdaniach nr ZWiK-WTL-W/1587/2022.

ZWiK-WTL-S/0872/2022, na sprawozdaniu z laboratorium AB 213 nr 68536/LB/2022 oraz na sprawozdaniu z laboratorium AB 700 nr 1582P/24.11.2022-
1/7

Klient ma prawo do reklamacji w terminic 14 dni, liczge od daty otrzymania sprawozdania,
Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badan uzyskane sg metodami opisanymi w nieaktualnych (wycolanych) wydaniach norm,
System jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonywanych przez Laboratorium Badania Wody w Lodzi,

ul. Graniczna 54 Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. jest zatwierdzony przez Pafstwowego Powiatowego Inspekora

Sanitarnego w zakresie metod badawczych i parametrow wymienionych w niniejszym sprawozdaniu (decyziaKi@Wﬁﬂg‘)_deor torium
znak PPIS.HK.9022.24.61.2021.AS z pozniejszymi zmianami). ) .
Bagdania Wodyw t.odzi

Zatwierdzil: T 4 ) .
) ST W v/ ‘, %7' ﬁ\ &_/)%
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN MI’ ﬁc 7 ’54‘4 N
oata Smietariska-Herman
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Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Wierzbowa 52
90-133 Lodz ‘

PolLsKIE CENTRUM
ANREDYTACJ!

Dziat Laboratoryjny
90-133 Lod7Z, ul. Wierzbowa 52.

90-133 LodZ, ul. Wierzbowa 52.

stronie www.pea.gov.pl

Nazwa i adres Laboratorium Dzialu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.:

LABORATORIUM BADANIA SCIEKOW W LODZI

Wykaz akredytowanych Laboratoriow Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0. 0. w Lodzi wraz z ich zakresami dostgpny jest na

s
|

BADANIA
AB 1448

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-$/0872/2022

Nazwa i adres Klienta:

Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Matego
ul. Towarowa 23A
95-041 Gatkowek

Identyfikator umowy/zlecenia:

WTL-W.407.302.2022

Przedmiot badania:

(dane uzyskane od Klienta) Probka wody do spozycia
Préobka pobierana przez: .
1 d
(dane uzyskane od Klienta) Zleceniodawca
Miejsce pobierania probki: Gatkow Maty
(dane uzyskane od Klienta) ul. Towarowa 234
Y 2 studnia glebinowa

Metoda pobierania prébki:
(dane uzyskane od Klienta)

probka pobrana w oparciu o zapisy normy
PN-ISO 5667-5:2017-10

(dane uzyskane od Klienta)

Data i godzina pobierania probki:

24.10.2022r. godz. 08:00

do laboratorium:

Data i godzina dostarczenia probki

24.10.2022 r. godz. 10:00

Stan proébki:

prawidtowy

Data rozpoczecia/zakonczenia
badan:

26.10.2022 1./ 04.11.2022 1.

badai/pebieraniaprobelc.

Data sporzadzenia dokumentu: 14.11.2022 1.

Aquanet S.A.

Dolna Wilda 126, 61-477 Poznan
Zewnetrzny dostawca AB 700

Eurofins OBiK$ Polska Sp. z 0.0.
ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice
AB 213
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-$/0872/2022
" dOzn:kowanliebp rél:ki,: Wynik badania + U ! Dopuszczalne wartosci parametru
Metoda badawcza o l(]lf :ny:’lf oratorium / Rezultat badan zgodnie z Wymaganiami Rozp. Min.
L Bad N ¢ oyb]r:abla Y prac Zdrow. z dn. 07.12,2017r. w sprawie
P: adany parametr probeliorce) — Jakosci wody przeznaczonej do
11/280/22 spozycla przez ludzi (Dz. U, 2017 poz
typ Jednostka miary| ( 1) 2294)
PN-ISO 9964-1:1994
5 +
1 |S6d Metoda FAAS A mg/l 11,54 £ 1,60 200
PB-03 wyd 01 <1.0
2 |Antymon z dnia 25.07.12¢ N1 ng/l 10 +(; o 5,0
Metoda HGAAS (1.0£0.1)
PN-ISO 9965:2001 <1,0
3 |Selen Metoda HGAAS N1 ug/l (L0£0,1)" 10
PN-EN ISO 11969:1999 <10
4 |Arsen Metoda HGAAS N1, W pg/l (1,0£0,1)? 10
. PN-EN 1483:2007 <1,0
> [Rige Metoda zimnych par NI, W he/l (1,0£0,2)? 1.0
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-$/0872/2022
Oznakowanic prébkif Wynik badania + U ! Dapuszezalne wartosci parametru
Metoda badawcza kod nadany w laboratoriut / Rezultat badan zpoilnie 2 Wymaganiami Rozp. Min
(kod nadgny przez Zdrow. zdn 071220171 w sprawie
Lp. Badany parametr probkobioree) — jakosci wody przeznaczonej do
11/280/22 spozycia przez ludzi (Dz U 2017 poz
typ Jednostka miary| D) 2294).
) PB-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 1. < 0,020
6 |Heksachlorobenzen Metoda chromatografii gazowc] N1 pe/l (0,020 £ 0,003) 2 0,10
bR : < 0,020
7 Heptachloru PB-28 wyd. 01 z dn. 2.3.08.201.2 I, NI ug/l ) 0,030
epoksyd Metoda chromatografii gazowe; (0,020 £ 0,005)
PB-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 . <0,020
0,0
8 |Heptachlor Metoda chromatografii gazowej N he/l (0,020 + 0,004) 2 030
. PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1. <0,020
9 |Lindan Metoda chromatografii gazowej N he/l (0,020 £ 0,004)” 0.10
PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1. < 0,020
10 |Metoksychlor Metoda chromatografii gazowej NI ng/l (0,020 £ 0,005) & 0,10
PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r. <0,020
. . ,
11 |Alachlor Metoda chromatografii gazowe] NI ng/l (0,020 + 0,004) 2 0.10
PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1. < 0,020
12 }Aldryna Metoda chromatografii gazowej NI he/l (0,020 * 0,005)” 0,030
: PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1. < 0,020
13 {Pieideynn Metoda chromatografii gazowej NI he/! (0,020 + 0,005) Y 0,030
. PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012r.
<
u‘ L pestycydow Metoda chromatografii gazowc] NI ne/l 0,020 0,50

Objasnienie odnodnikdw:

1

Niepewnnst rozszerzona ba

dania / pomiaru (U) przy poziomi¢ ufnosci ok. 9

wynikajacych z pobierania probek.

5% i wspotczynniku rozszel zenia k=2, wyrazona w jednostkach miary parametru, nie uwzglgdnia sktadowych

a)  Granica oznaczalnogci metody zostata wyznaczona eksperymentalnie / okreslona na podstawie wymagai metody badawcze).

< Wynik/rezultat ponizej zakresu pomiaroweRo akredytowanej inetody badawczej / zakresu pomiarowego nieakredytowanej metody badawczej / granicy oznaczalnosci metody. Wartosc tej
wielkogci (wraz z przypisana jej niepewnnsciy) podana jest w nawiasie

typ: A- metoda badawcza objeta zakresem akredytacji PCA Nr AB 1448

N1 - metoda badawcza nieakredytowana, objeta systemem zarzgdzania wg PN-EN 1SONEC 17025:201%‘12 '{ (4
W - metoda badawcza opisana W nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm L A B O / A N
Autoryzowal: ’ 7

'
mgr Maadalena
Uwagi: Wyniki / Rezultaty badan i zwigzana z nimi niepewnos¢ podane w sprawozdaniu, odnoszg sie wytacznie do otrzymane] probki

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje umieszczone w sprawozdaniau, ktore zostaly dostarczone przez klienta lub jego przedstawiciela. Informacje te mogg mie¢ wplyw na
waznoé¢ wynikow badai

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, transport i czystosé pojemnikow w przypadku probki pobranej i dostarczonej przez Klienta lub jego przedstawiciela

Sprawozdanie zawiera 3 strony Bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie moze by¢ powiclane inaczej jak w calosci.

Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badan, uzyskane sg metodmi opisanymi w nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm

Klient ma prawo reklamacji w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania sprawozdania

Wyniki badan probki o Kkodzie 11/280/22 prezentowane sg na 4 oddzielnych sprawozdaniach z badan o numerach ZWiK-WTL-W/1587/2022, ZWiK-WTL-$/0872/2022, sprawozdanie z
Jabolatorium AB 700 oraz sprawozdanie z laboratorium AB 213

System jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonywanych przez Laboratorium Badania Sciekow w Lodzi, ul, Wierzbowa 52 7akladu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0
jest zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitamego w zakresie metod badawezych i patametrow wymienionych w niniejszym sprawozdaniu (decyzja z dnia 29.12 2021,
znak PP1S.HK.9022.24,61.2021.AS z poZniejszymi zZmianaimi)

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN b )
e
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

RAPORT Z BADAN NR 68536/LB/2022

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-26
Data zakorniczenia badan: 2022-11-03

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Wierzbowa 52
90-133 tODZ

22/0004532/2022

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Gatkéw Maty, ul.Towarowa 23 A

studnia gtebinowa

11/280/22

Godzina pobrania 08:00

Pobieranie i transport Klienta

Brak danych

2022-10-26

bez zastrzezen

0079718/22

Raport autoryzowat:  Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielinska

tel. 32 259 70 36+9

fax 3225970 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Mtodszy

Specjalista) Agnieszka Sibielak

certyfikat kwalifikowany nr 6a4ba3d5f5180e3b (okres waznoéci:30.06.2021-30.06.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie

Katowice, dn. 2022-11-03

Stronalz2



Raport z badan nr 68536/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig okreslona w zgodnosci
obowigzujacych przepiséw
prawnych *

afs) | Akryloamid <0.040 | +0.010 pe/l max. 0,10 G

PB/I/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) ug/l i ’

Bromiany / BrO3 :
A(S) | PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 +0.2 ug/! max. 10 G

pe/! f

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022
obowigzujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludz {Dz.U.2017, poz.2294):
ZG - wynik/ rezultat zgadny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanym| wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E] - badanie umieszczane w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykonywane w miescach innych niz stala siedziba Laboratorium

NA — badanie nigakredytowane (nie zamieszczone w 2akresie akredytaci AB 213, lub prezedstawiajgce wynik panizej Iub powyie] akredytowanego zakresu metody)
A{P) ~ badanie akredytowane 1amieszczone w zakresie akredytac)| zewngtrznego dostawcy ustug laboratoryjmych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane priez zewnstrznego dostawce usiug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykenane metadg alternatywng dla metody wskazanej w preeplsie prawa - Laboratarium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw
(W)~ przywotane dokumenty odnieslenia zostaly wycofane przez Polskl Komitet Normallzacyjny biez lub 2 tastgpicniem

[S) = badanie objete zatwierdzeniam PPSE

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dia pribek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgee probki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na wainosé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaly pedane przez Klienta; wynlki badan dotycza tylko otrzymanych | badanych prébek, nlopewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
prabek nle pabranych przez Laboratorium: plan i procedury poblerania sg identyfikowalne u Klienta,

Dla prébek nle pobranych przez Labaratorium, jezeli Klient nie uszczegdtowit matrycy podajac jako obiekt badad ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty 2 prébki zakwaszonej i saczone| przez saczek miekki.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki moggce mied wplyw
nia waznos¢ wynikow (w tym punkt pahrania araz identyfikacja obiektu badar) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranych i badanych protiek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Nigpewnosc (je2eli podana): dla badan sensorycanych podano jako przedzlat sredniej geometrycznej, dia badar mikrobiologicznych niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO
29201 7 zastosowaniem podejécia catosciowsgo (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostala abiliczona dla wspslezynniks k=2, co odpowiada przedzialowi ufnoici ok. 95%); dla pozostatych
badan okresiono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspélczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodoblenstwa 9541,

Wyniki (23 wyjatkiem badan hiologicznych) znajdujace stg ponize] | powyaej akresu metody przedstawione w sposoh llosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajduja sle poza zakresem akredytacji.

Dla rezultatow badania podanych w farmle ,< lub> y* (gdzie y=wartoic mezurandu odpowladajica dalnej/ gérnej granicy zakresu pamiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajaceno) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnose pomiary te] wartoscl,

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 naledy intepratowac jako! mikroorganizity <a obecne w liczbie mniejszej niz 4

Daty wykonywania poszczegélnych badar sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl

Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2022-11-03 Strona2z2
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Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0. U N N
Oddziat Poznar: tel: 61 835 90 00 At
61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126 e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
Oddziat Koziegtowy: http:i!aquanet-laboratorium.pI/
62-028 Koziegtowy, ul. Gdynska 1 https://aglab.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1582P/24.11.2022-1/Z Strona: 1 Stron: 2

Temat zlecenia/Cel ziecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia Zleceniodawcy

Analiza wody.

Obszar regulowany prawnie: nie dotyczy.

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL-

NOSCIA

ul. Wierzbowa 52

HHZ.281.CSZ.512.2022 XX

90-133 todz
INFORMACJE OGOLNE
=i ]
. Data pobiera- | Data dostar-
Stan probkiw | = . : p )
el . . - ! . i o . |nia prébek de-| czenia probek | Data rozpo- Data zakorn-
Nr prébki Identyfikacja probek/Miejsce pobierania prébek chwnlCip;rzyje Klarowana 4o laborato- | czecia badan | czenia badan
przez klienta rium
22/44558/P Galkow Maly ul. Towarowa 23 a Bezuwag | 24102022 | 24112022 | 24.11.2022 | 09.12.2022
- studnia gtebinowa

\dentyfikacja metody pobierania probek

L

robki zostaly pobrane przez zleceniodawce. Identyfikacja zgodnie z deklaracja

klienta.

]

WYNIKI BADAN

-

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka Nr probki
22/44558/P
Chrom - A |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010 £13%
Kadm A |PN-EN SO 17294-2:2016-11 mg/l <0,00020 £19%
Miedz A |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0030 £12%
Nikiel A |PN-EN SO 17294-2:2016-11 mg/i <0,0020 £13%
m A PN—ERO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010 £16%
A |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010 £14%

\irebro

Opis stosawanych skrotow.

- Metody badawcze oznaczone litera A — metody akredytowane
- Metody badawcze oznaczone litera
- Metody hadawcze oznaczone literg
- Metody badawcze oznaczane literami (NR} - badanie wy

dowody uzyskania rownowaznosci wy nikow.

- Melody badawcze oznaczane litera
- Rezultaty badan przedstawione jak
sie. Wartosé ta jest informacja o rezu
zatwierdzenie PPIS znajdujacym sig na

P posiadajg zatwierdzenie
N sa metodami nieakredytowanymi. Doty
konane metoda alternatywng dla me

zgodnie z zakresem
PPIS w Poznaniu. D

zostat przywolany w tabeli z wynikami badan w kolumnie Metoda badan.

Wyd. 7 PG-P4.1 z dnia 25.02.2022

Sad Rejonowy Poznan —
KRS nf 0000470208, NIP 783

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydzial Gosp
16 98 679, REGON 302402124, Kapital zakladowy 46

akredylacjl AB 7

00: referencyjne — o ile prawo tak stanowi.

ecyzja nr HK-WPS.9011 3.51.2022 z dnia 10.06.2022

mi (W) sa metodami wykonywanymi wedlug norm wycaofanych.
o warto&ci pomiaru wykraczajace poza akredytowany zakres
ltacie badania - Badania przedstawione czcionka
liscie podwykonawcow Aguanet L.aboratorium

czy metod nieakredytowanych objetych systemem.
tody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada

metody, zostaly podkreslone | przedstawione w nawia-
pochyla wykonano w laboratorium posiadajacym akredytacjg iflub
Sp. z 0. 0.. Kod laboratorium ilub numer zatwierdzenia PPIS

Aquanet Laboratarium Sp. z 0.0, §1-492 Poznan, ul. Delna Wilda 126

odarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31900 zt (w calosci oplacony)



SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1582P/24.11.2022-1/Z Strona: 2 Stron: 2

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do pobrane] probki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewnos¢ wyniku dia prabek pobranych przez laboratorium uwzglednia niepewnosc metody badawcze] oraz niepewnosé pobierania probek i wyra-
zona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedzialu ufnosci 95% | k=2. Dia badan mikrobiologicznych przedstawiona niepewnose rozszerzona pomiaru
zostata oszacowana zgodnie z I1SO 19036 | opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc
poziom ufnosci okolo 95%. Zlozona niepewnose standardowg uznano za réwna odchyleniu standardowemu odlwarzalnu'sciwewnatrzlaboraloryjnej.

wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewnoscig rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gornej wartosai granicy zakresu pomiarowego. Nie dolyczy badan biologicznych,

6. Wprzypadku stwierdzenia zgodnoéai z wymaganiami/specyfikacja, sposob podawania wynikow opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretacji.

Koniec sprawozdania
Data sporzadzenia sprawozdania: 09.12.2022
Autoryzowat:
Jezewicz Agnieszka - Specjalista chemik: Pracownia: - Chemiczna - PCh

Wyd. 7 PG-P4 1 z dnia 25.02.2022 Aguanet Laboratorium Sp. z 0,0., 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznan — Nows Miasto i Wilda w Foznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego . .
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakladowy 4 631 900 zI (w calosci oplacony) Padpis jest prawidiowy

Dokument podpisany przez
Jezewicz Agnieszka

Sprawozdanie zostato sporzadzone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Dala 2022 12 09 12:55 32 CEST



