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\g Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
MK 'Q  |ul. Wierzbowa 52
90-133 Lo6dz P[:A

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJ!

Nazwa i adres Laboratorium Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.: %
DZIAL LABORATORYJNY

BADANIA
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Lo6dz —_—

AB 1448

LABORATORIUM BADANIA WODY W 1L.ODZI
ul. Graniczna 54, 93-428 L.6dz
Tel.: 42/677-85-50; Fax: 42/677-85-56

Wykaz akredylowanych Laboratoriow Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0. w Lodzi wraz z ich zakresami
dostepny jest na stronic www.pca.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1588/2022

Nazwa i adres Klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Malego

(dane uzyskane od Klienta) ul. Towarowa 23A, 95-041 Gatkéwek

Identyfikator umowy/zlecenia: WTLW.407.302.2022

Przedmiot badania:

(dane uzyskane od Klienta) prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Probka pobierana przez:

'zedstawiciela ZI iod
(dane uzyskane od Klienta) przedstawiciela Zleceniodawcy

Miejsce pobierania probki:

tké . Lodzka 82, sie¢
(dane uzyskane od Klienta) Gatkow Maly, ul. £odzka 82, siec

Metoda pobierania probki: probka pobrana w oparciu o zapisy norm
(dane uzyskane od Klienta) PN-ISO 5667-5:2017-10 1 PN-EN ISO 19458:2007

Data i godzina pobierania préobki:

10. . godz. 08:3
(dane uzyskane od Klienta) 24.10.2022r. godz 0

Data i godzina dostarczenia probki do 24.10.2022r. godz. 10:00

laboratorium:

Stan probki: prawidfowy

Data rozpoczecia/zakonczenia badan: 24.10.2022r. /27.10.2022r.
Data sporzadzenia dokumentu: 09.12.2022r.

Zewnetrzny dostawca badan AB 2131 AB 700
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ZWiK-WTL-W/1588/2022

Oznakowanie Wynik +U'/ Dopuszczalne
probki: Rezultat badan wartosci parametru
kod nadany w zgodnie z
Metoda badaweza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przez 07.12.2017r. w
prébkobiorce) 11/281/22 sprawie jakosci wody
— (2) przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Jednostks spozycia przez
typ (;::::51 ! (Dz. U. 2017 poz.
Y 2204).
1 |Barwa PN-EN 180 7887: 2012; Metoda . A me/l P - -
PN-EN [SO 7887: 2012/Ap1:2015-06 (51" nieprawidiowych zmian*+*
* I
2 |pH PN-EN ISO 10523:2012 A ) 710,10 w 6,5-9.5
temp.pomiaru 14,8°C
akceptowalny przez
3 |Smak PN-72/C-04557 NI, W - akceptowalny konsumentow i bez
nigprawidiowyeh zmian
akceplowalna przez
konsumentéw i bez
4 [Mgtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0,24;{:0,04' nieprawidlowych zmian
Zalecany zakies warlosci do
1,0
. ; akeeptowalna przez
5 |Zapach PN-72/C-04557 NI, W . skala - akeeptowalny konsumenlow i bez
Intensywnoscl ) nicprawidlowych zmian
’x . . Kok |
¢ |PreewodnosCelekiryczna |y b 97888: 1999 A uS/em 508**£29" w temp. 2500
wlasciwa pomiaru 16,7°C
7 |Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 A mg/l <0,06 0.5
v ' £ (0.06£0.01'y" ‘
8 |Azot PN-EN 26777: 1999 A /l <0,04 0.5
zotyn -E : m 5
Y & (0.04+0,01')"
PB-31 wyd. 02 z dnia 15.01.2019r, <20
9 |Glin (na podstawie testu kuwetowego A g/l 2043y 200
HACH LCK 301) L
) PB-33 wyd. 03 z dnia 15.12.2021r, |
10 |Mangan (na podstawie metody HACI1 8§149) A ne/l H2 30
i . PB-32 wyd. 02 z dnia 11.02.2016r. <20
11 |Zelazo ogdlne (na podstawie metody HACH 8008) A ne/l 203"y 200
S PN-80/C-04603/01 z wylaczeniem <3
12 |Cyjanki ogdlne punktu 7a i 7b AW pg/l 541"y 50
, . < 1,00 bez nieprawidlowych
1 1 lorg. (OWO)| PN-EN 1484: N1 I
3 |Ogblny wegiel org. (OWO) 84:1999 mg/ (100£0.13'y" Zmian
. <50
14 |Indeks nadmanganianowy |PN-EN ISO 8467:2001 A mg/l Ly 5
(5,0£0,2')
15 |Magnez PN-C-04554-4:1999 zal. A A mg/l 4,4+0.8' 7-125
16 |Twardos$¢ ogdlna PN-ISO 6059: 1999 A mg/l 2209' 60-500
PB-42 wyd. 02 z dnia 03.01.2022r, <0.05
17 |Bor (na podstawie testu kuwetowego A mg/I 0 OSiE) o1y 1.0
HACH LCK 307) ©. ’
18 |Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/| 48+4' 50
. I <0,10 ;
19 [Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l Ly 1.5
(0,10£,0,01°y
20 |Chlorki PN-EN [SO 10304-1:2009 A mg/l 23+2! 250
21 |Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l 51+4' 250
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1588/2022

Oznakowanie Wynik +U'/ Dopuszczalne
probki: Rezultat badan warto$ci parametru
kod nadany w zgodnie z
Metoda badawcza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przcz 07.12.2017r. w
probkobiorcg) 11/281/22 sprawie jakosci wody
- (2) przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Jednostk
typ emli:)rsl a (Dz. U. 2017 poz.
Y 2294),
Trie . - < 0.0
5y |richlorometan PN-EN [SO 15680:2008 NI mg/l 0001 0,030
(chloroform) (0,0001+0,0001")'
< 1
23 |Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680:2008 NI mg/| 0,000 - 0,015
(0,0001+0,0001")
<
24 |Dibromochloromctan PN-EN ISO 15680:2008 NI ng/l © 10(:(: (())2')“’ brak okreslenia
25 |Bromoform PN-EN ISO 15680:2008 NI ) <010 brak okreslenia
HE 1\n)
(tribromometan) (0,10+0,02")
ponizej granicy
26 £ THM PN-EN ISO 15680:2008 N1 ug/! ornaczalnosei 100
poszczegdlnych
zwigzkow
<
27 |Benzen PN-EN 1SO 15680:2008 N1 g/l 0,10 . 1,0
(0,100,027
. <0,10
28 [1.2-dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 NI pg/l ) 3.0
(0,10£0,021
<
29 |Tetrachloroeten PN-EN 1SO 15680:2008 NI pg/l © 10(1(: (())2')“) brak okreslenia
<0,10 .
30 [Trichloroeten PN-EN ISO 15680:2008 N1 pgll © 10(1’0 0’y brak okreslenia
ponizej granicy
N et e o H et
31 1F trichloroetenu i PN-EN ISO 15680:2008 NI ngl oznaczallnosm 10
tetrachloroetenu poszczegblnych
zwigzkow
, <0,03
32 |Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 NI pg/l 0.03£0,01')" 0,10
<
33 |Chlorek winylu PN-EN 1SO 15680:2008 N1 pg/l e ) 0,50
(0,1040,02")
<0,00200
Benzo(a)pir - .01 z dnia 09.07. i ) 0,01
34 |Benzo(a)piren PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r NI pg/l (0,002000,00025')"
35 |Benzo(b)fluorant PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r N1 /I < 0,00400 brak okreslenia
enzo(b)fluoranten wyd. 01 z dnia 09.07. r. g (0,00400+0,00043')"
. <0,00200 ) .
36 |Benzo(k)fluoranten PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r. NI pg/l (0.0020040,00027"y" brak okreslenia
<0,00400 .
37 [Benzo(g,h,i)perylen PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r, Nl pgll (0,0040(;:&0,00050')”’ brak okreslenia
<0,00400 .
38 |Indeno(1,2,3.cd)piren PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.20 1 2r, NI pg/l ’ brak okreslenia

(0,00400+0,00053"Y"
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-W/1588/2022

Oznakowanic Wynik +U t Dopuszczalne
probki: Rezultat badan warlosci parameltru
kod nadany w zgodnic z
Metoda badawcza laboratorium Wymaganiami Rozp.
(kod nadany Min. Zdrow. z dn.
Lp. Badany parametr przez 07.12.2017r. w
probkobioreg) 117281722 sprawie jakosei wody
— (2) przeznaczonej do
spozycia przez ludzi
Jednostke spozycia przez
typ e (Dz. U. 2017 poz.
miary |
2294).
¥ wielopierscieniowych P:;::;;?Jlﬁllfl(l:slzly
39 |weglowodorow PB-22 wyd. 01 z dnia 09.07.2012r, NI Lg/! = 0,10
poszezegdlnych
aromatycznych N
zwigzkdw
Ogolna liczba mikroorg. w ~ T ) . bez nieprawidlowych
40 22+25L.C/72 h PN- EN ISO 6222: 2004 A Jik/tml 0 siqn
41 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A NPL/100ml 0 0
42 |Escherichia coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 A NPL/100ml 0 0
43 |Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 A J/100ml 0 0

Objasnienie odnosnikow:
1. Niepewno$¢ rozszerzona badania/pomiaru (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k = 2, wyrazona w jednostkach miary
parametru, nie uwzglednia sktadowych wynikajacych z pobierania prébek.

* Kalibracja pehametru wykonana dla temperatury 20,0°C

#* Przy pomiarze przewodnosci korekta temperatury do 25,0°C za pomocy urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.

*¥% Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzic w kranie konsumenta - do 15 mg/l Pt

#Hxk Zaleca si¢ aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczala 200 jtk/Iml w kranie konsumenta

a) giunica oznaczalnosSci metody zostala okreslona na podstawie wymagan melody badawezej - dotyczy obszaru dobrowolnego.

n) granica oznaczalnodci metody nie zostata wyznaczona eksperymentalnie / okreslona na podstawie wymagan metody badawezej - dolyczy obszaru
dobrowolnego.

< Wynik/rezultal ponizej granicy oznaczalno$ci metody. Warlo$¢ tej wiclkosei (wraz z przypisang jej nicpewnoscig) podana jest w nawiasie.

typ: A - metoda badawcza obj¢la zakresem akredytacji PCA Nr AB 1448
N1 - metoda badawcza nicakredytowana, objeta systemem zarzadzania we PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
W - metoda badawcza opisana w nieaktualnych (wycofanych) wydaniach norm

Lp 1-17 Lp. 18-39
R /”_,"-“ (/{ AL /\f‘_/

e K Wf&?komh
i
Uwagi: Wyniki/Rezultaty badan i zwigzana z nimi niepewno$¢ podane w sprawozdaniu, odnoszy si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

Autoryzowal:

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnoscei za pobranie, transport i czysto$¢ pojemnikéw w przypadiku probki pobranej i dostarczone] przez Klienta.
Sprawozdanie z badan zawiera 4 strony. Bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie moze by¢ powiclane inaczej jak w calosci.

Ze wzgledu na charakter probki nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale,

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje umieszezone w sprawozdaniu, kiore zostaly dostarczone przez klienta lub jego przedstawiciela,
Informacje te moga mie¢ wplyw na waznos$é¢ wynikow badan.

Wyniki badan prébki o kodzie 11/281/22 prezentowane sg na czterech oddziclnych sprawozdaniach nr ZWiK-WTL.-W/1588/2022,
ZWiK-WTL-$/0873/2022, na sprawozdaniu z laboratorium AB 213 nr 68537/L1B/2022 oraz na sprawozdaniu z laboratorium AB 700 nr 1582P/24.11.2022-
2/7.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczgc od daty olrzymania sprawozdania.

Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badan uzyskane sg metodami opisanymi w nicaktualnych (wycofanych) wydaniach norm.

System jakosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonywanych przez Laboratorium Badania Wody w Lodzi,

ul. Graniczna 54 Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. jest zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego Inspeklora

Sanitarnego w zakresie metod badawczych i parametroéw wymienionych w ninigjszym sprawozdaniu (decyzja z dnjg 29.12.202 11
znak PPIS.HK 9022.24.61.2021.A8 z péZnicjszymi zmianami). Rierownik Laboratorium

Badania Wod todzi
B// i //\%/ 2
ea

ta Smistariska- Harman

Zatwierdzil:
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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L ?\;}“‘-f\’{;’rl ) a7 N Zaktad Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
2,_;_..3‘-;_';' W' [ul. Wierzbowa 52
90-133 Lodz

Nazwa i adres Laboratorium Dzialu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.:
Dzial Laboratoryjny by Tk |
90-133 Lodz, ul. Wierzbowa 52. === San s/
LABORATORIUM BADANIA SCIEKOW W LODZI AB 144

90-133 L.0dz, ul. Wierzbowa 52.

Wykaz akredytowanych Laboratoriow Dzialu Laboratoryjnepo ZWiK Sp. zo o w Lodzi wraz. 7 ich zakiesami dostgpny jest na
stronie www,pca.gov pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL-S/0873/2022

Stowarzyszenic Rozwoju Galkowa Malego
ul. Towarowa 23A
95-041 Galkdéwek

Nazwa i adres klienta:
(dane uzyskane od Klienta)

Identylikator umowy/zlecenia: WTL-W.407.302.2022

Przedmiot badania:

(dane uzyskane od Klienta) Probka wody do spozycia

Probka pobierana przez:

. leceni
(dane uzyskane od Klienta) Zleceniodawea

Mici bierania probki Galkow Maly
iejsce pobierania probki: o
(dane uzyskane od Klienta) u'l. Fodea 82
sie¢
Metoda pobierania prébki: probka pobrana w oparciu o zapisy normy
(danc uzyskane od Klienta) PN-ISO 5667-5:2017-10

Data i godzina pobierania probki:

24.10.2022r, godz. 08:
(dane uzyskane od Klienta) 4.10.2022r. godz. 08:30

Data i godzina dostarczenia probki do
laboratorium:

24.10.2022 r. godz. 10:00

Stan probki: prawidlowy

Data rozpoczecia/zakonczenia badain:  |26.10.2022 1./ 04.11.2022 r.

Data sporzgdzenia dokumentu: 14.11.2022 1.

Aquanet S.A.

Dolna Wilda 126, 61-477 Poznan
Zewnetrzny dostawca badan/pobierania |AB 700

probek: Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice
AB 213
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ZWiK-W

TL-$/0873/2022

Lp. Badany parametr

Metoda badawcza

Oznakowanie probki:
kod nadany w laboratorium
(kod nadany przez
probkobioreg) —

Wynik badania + U '
/ Rezultat badan

Dopuszczalne wartosci parametru
zgoduie z Wymaganiami Rozp. Min,
Zdrow z dn, 07.122017r. w sprawie

jakosci wody przeznaczongj do

11/281/22 spozycia przez ludzi (Dz U. 2017 poz
typ Jednostka miary] (2) 2294)
PN-ISO 9964-1:1994
56 +
I 1S6d Metoda FAAS A mg/l 11,50 £ 1,60 200
PB-03 wyd 01 <10
2 |Antymon 7 dnia 25.07.12r N1 pg/! ) 5,0
Metoda HGAAS (1,0£0.2)
PN-1SO 9965:2001 <1,0
Sele /l
3 |Selen Metoda HGAAS NI Lg (1.0402) 2) 10
PN-EN 1SO 11969:1999 < 1,0
4 |Arsen Metoda [IGAAS N W e/ (1,0£0,1)” 10
, PN-EN 1483:2007 <1,0
5 |Ruee Metoda zimnych par NL W he/! (1,0£0,2)” 1.0




. 3/3 Zal 02 do PO-03: sl 07 = dn. 14.01,2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-WTL:$/0873/2022

Ozakowanie pl()bki_: \)\/_\ nik baduania £ U ] Dopuszezalie wartosei paramctin
T kod nadany w laboratorium ) ) .
Metoda badawcza (kod nadany prez / Rezultal badan zgodnic 7 Wynlaganiani Rozp. Min
Lp. | Badany parametr prabkobiorce) — A"::;‘(’);I":ng I')lzlign':in‘)‘l; ::"LIL‘V“
17281722 spozycia przez, ludzi (Dz U Z(il7 poz.
Lyp Tednastii miy | (2) 2294)
3-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2 o <0.020
6 |Heksachlorobenzen PB-28 wyd. 01 2 dn %3 08 OI.2 ! NI g/l i . 0.10
Metoda chromatogratii pazowej & (0,020 + 0,003)
Heptachloru PB-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 . v <0,020
7 _ .. . NI pg/l . 0.030
epoksyd Metoda chromatografii gazowej (0.020 £ 0,005)"
PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 ¢ < 0,020
& |Heptachlor .. . ) 3
eprachior Metoda chromatografii gazowej NI ne/l (0.020 £ 0,004)" 0,030
. -28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 r. < 0,020
9 |Lindan PB3-28 wyd. 01 « dn. 23.08.2012 N1 wg/l , 0.10
Metoda chromatografii gazowej = (0.020 £ 0,004)™
PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1. <0.020 |
10 |Metoksychi . .
ctoxsychior Metoda chromatografii gazowej e ne/l (0,020 £ 0,005)™ 0,10
B- .01 zdn. 23.08.2012 1. <0.020 -
11 |Alachlor PB-28 wyd. 01 2 dn. 23.08.2012, NI up/l . 0.10
Metoda chromatografii gazowej = (0,020 £ 0,004) 4
PB-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 r. <0.020
l 3 (9} )
12 [Aldryna Metoda chromatogratii gazowej Nt e/ (0,020 £ 0.005)" 0,050
. PB-28 wyd. 01 zdn. 23.08.2012 r. < 0,020
1 1dr . . 3
3 |Dieldryna Metoda chromatografii gazowej NI he/l (0,020 £ 0,005)™ 0,030
- PB-28 wyd. 01 z dn. 23.08.2012 1,
14 st ) .. . / <0,02
L pestycyddw Meloda chromatografii gazowej NI ne/l 020 0,50

Objasnienie odnosnikow:

a)

<<

typ:

Autoryzowal: : i
'Mup 45

Uwagi:

Niepewnos¢ rozszerzona badania / pomiatu (U) prey poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezynniku tozszerzenia k=2, wyrazona w jednostkach iiary parametiu, nic uwzglednia skladowveh
wynikajacych z pobierania prébek

Granica oznaczalno$ci metody zostata wyznaczona eksperymentalnic / okreglona na podstawic wymagan metody badawezcej

Wynik / rezultat ponizej zakresu pomiarowego akicdylowanej metody badawezej / zakiesu pomiarowego nieakiedytowanc) metody badawezej 7 granicy oznaczulnosci melody Wartosé (ej
wielkosci (wraz z przypisany jej niepewnoscia) podana jest w nawiasic

A - metoda badawcza objgta zakiesem akredylacji PCA Nr AR 1448

N1 - metoda badawcza nieakredytowana, objgta systemem zarzgdzania wgg PN-EN [SO/TEC 17025:2018-02

W - metoda badawcza opisana w nicaktualnych (wycofanych) wydaniach norm

Ay A2 T

Wyniki / Rezultaty badai i zwigzana z nimi niepewnosé podane w sprawozdaniu, odnoszg sig wylgcznie do olzymanej probki

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje umieszezone w sprawozdaniau, ktore rostaly dostarczone przez klicnta lub jego przedstawiciela Informacie te mogy micé wplyw na
wazno$¢ wynikow badan

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie, tansport i czyslosé pojemnikaw w przypadku probki pobranej i dostarczongj przez Klienta lub jego przedstaw iciela

Sprawozdanie zawiera 2 stiony Bez pisemnej zgody Zleceniobiorey nie moze by¢ powielanc inaczej jak w calosci

Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badai, uzyskane sg metodmi opisanymi w nicaktualnych (wycolanych) wydamach norm

Klient ma prawo reklamacji w lerminic 14 dni, liczge od daty otrzymania sprawozdania

Wyniki badan probki o kodzie 11/281/22 prezentowane sg na 4 oddzielnych sprawozdaniach 2 badan o numerach ZWiK-W I L-W/i 588/2022, ZWik-WT1.-§/0873/2022 . sprawozdanie
labolatorium AB 700 i sprawozdanie labolutorium AB 213

System jukosci badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludei wykonywanyeh przez Laboratorium Badania Sciekow w Lodzi, ul Wieizbowa 52 Zakladu Wodocigpaw i Kanalizacji Sp 7 0.0
Jest zatwierdzony przez Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitainego w zikiesic metod badawezych | patametrow wymicnionych w niniejszym sprawozdaniu (decyzja 2 dnia 29 12,2021 1
znak PPIS HK 9022 24 61 2021 AS z poznicjszymi zmianami)

Z.;li\);it'l‘l'd/.jL

KONIEC SPRAWOZDANIA 7 BADAN
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LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z o0.0. Yoo 7NN
Oddziat Poznar: tel: 61 835 90 00 “hal\
61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126 e-mail; labo@aquanet-laboratorium.pl
Oddziat Koziegtowy: http://aquanet-laboratorium.pl/
62-028 Koziegtowy, ul. Gdynska 1 https:/faqlab.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 1582P/24.11.2022-2/Z Strona: 1 Stron; 2
Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Analiza wody do spozycia przez ludzi. SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL-
Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym NOSCIA HHZ.281.CSZ.512.2022.XXII
zakresie, ul. Wierzbowa 52
90-133 todz

INFORMACJE OGOLNE

Stan probki w IZ_)ata pobiera- Datg dos'tar- .
Nr probki Identyfikacja probek/Miejsce pobierania probek | chwili przyje- mi&gmknge' c(zjgr};abg:gtt;’e_k cggé?argéﬂg}a cl:z)aetrﬁazgggg;ﬁ
cia przez klienta rium
22/44559/P Gatkow Maly ul. Lodzka 82 - sieé Bez uwag 24.10.2022 24.11.2022 24.11.2022 09.12.2022

Identyfikacja metody pobierania prébek

Probki zostaly pobrane przez zleceniodawce. ldentyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta.

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewno$cig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka Nr probki
22/44559/P
Chrom A P |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0010 +13% ’
Kadm AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,00020 +19%
Miedz AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0030 +12%
Nikiel A P |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/| <0,0020 +13%
Otoéw i AP |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 mg/l <0,0010 £16%
Srebro AP |PN-ENISO 17294-2:2016-11 |  mgl <0,0010 14%

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( DZ.U.2017 p0z.2294 ) w sprawie wymagar jakos$ci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi.

Opis stosowanych skrotow:

- Metody badawcze oznaczone literg A — metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 700; referencyjne — o ile prawo tak stanowi.

- Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WPS.9011,3.51.2022 z dnia 10.06.2022

- Metody badawcze oznaczone literg N sa metodami nieakredytowanymi. Dotyczy metod nieakredytowanych objetych systemem.

- Metody badawcze oznaczone literami (NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada
dowody uzyskania rownowaznosci wynikow.

- Metody badawcze oznaczone literami (W) sg metodami wykonywanymi wedlug norm wycofanych.

- Rezultaty badan przedstawione jako wartosci pomiaru wykraczajace poza akredytowany zakres metody, zostaly podkreslone i przed stawione w nawia-
sie. Warto$é ta jest informacja o rezultacie badania.- Badania przedstawione czcionkg pochytg wykonano w laboratorium posiadajacym akredytacie i/lub
zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie podwykonawcow Aquanet Laboratorium Sp. z 0. o.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS
zostat przywotany w tabeli z wynikami badai w kolumnie Metoda badan.

Wyd. 7 PG-P4.1 z dnia 25.02.2022 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznan, ul Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w catosci optacony)
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Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do pobranej probki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Niepewno$¢ wyniku dla probek pobranych przez laboratorium uwzglgdnia niepewno$¢ metody badawczej oraz niepewnos¢ pobierania probek i wyra-
zona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla badan mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru
zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sig na niepewnos$ci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac
poziom ufnosci okolo 95%. Ztozong niepewno$é standardowa uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.

5. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajacy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu <
wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewnoscia rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gornej wartosci granicy zakresu pomiarowege. Nie dotyczy badan biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacja, sposéb podawania wynikéw opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretacii.

Koniec sprawozdania
Data sporzgdzenia sprawozdania: 09.12.2022
Autoryzowat:
Jezewicz Agnieszka - Specjalista chemik; Pracownia: - Chemiczna - PCh

Wyd. 7 PG-P4.1 z dnia 25,02,2022 Agquanel Laboratorium Sp. z 0.0, 61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Sad Rejonowy Poznar ~ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego o )
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zaktadowy 4 631 900 zt (w calosci oplacony) Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany przez
Jezewicz Agnieszka

Sprawozdanie zostalo sporzadzone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Data 2022 1209 12 55 48 CEST



&> eurofins

2leceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Probka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Data rozpoczecia badan: 2022-10-26
Data zakonczenia badan: 2022-11-03
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AB 213

Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel, 32 259 70 3629

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 68537/LB/2022

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Wierzbowa 52
90-133 +t6DZ

22/0004532/2022

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Gatkéw Maty ul. tédzka 82

siec¢

11/281/22

Godzina pobrania 08:30

Pobieranie i transport Klienta

Brak danych

2022-10-26

bez zastrzezen

0079719/22

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. 1zabela Zielifiska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Mtodszy

Specjalista) Agnieszka Sibielak

certyfikat kwalifikowany nr 6a4ba3d5f5180e3b (okres waznosci:30.06.2021-30.06.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie qzr

Katowice, dn. 2022-11-03 Stronalz2



Raport z badar nr 68537/LB/2022

Parametr / Wynik Jednostka Wartosé dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowiazujacych przepisow
prawnych *

Akryloamid :
AS) PB/‘I//Q/C:01.05.2011 -(0.040-2.0) pg/t | <0040 4 *0.010 ug/! max. 0,10 6

Bromiany / BrO3
A(S) | PN-ENISO 11206:2013-07 - (2.0-100) <2.0 i 20.2 pg/l max. 10 G

pg/! 5

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HKi$.9027.3.37.31.2022
obowiazujgce do dnia 04.04.2023r.

*Stwierdzenie zgodnosci (dla wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) - wg wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294):
2G - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca,

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponize] lub powyze] akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy uslug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR} - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub 2 zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczony komentarz do wynlku

Dla prabek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wplywaé na waznos¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari)
zostaly podane przez Klienta; wyniki badan dotyczg tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nle pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajac jako obiekt badari ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z prébki zakwaszonej | sgczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne s3 w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mie¢ wplyw
na waznos¢ wynikdw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotyczg pobranych i badanych probek, a
niepewnos¢ rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badar mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 15O
29201 2 zastosowaniem podejécia catosciowego (rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétezynnika k=2, co odpowiada przedzialowi ufnosci ok. 95%); dla pozostalych
badan okreélono Jako niepewnosé rozszerzong metody U {wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,< lub >" dolnej/gdrnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg slg poza zakresem akredytacii.

Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosc stanowi niepewnoéé pomiaru tej wartosci.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane sg zgodnie 2 Instrukcja ogélnolaboratoryjng IEFO/1Q/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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Katowice, dn. 2022-11-03 Strona2z2



