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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY-NR PSSE-OL-LHK/11/121/2023

Obiekt badania: prébka wody do spozycia - wodocigg publiczny
Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/121 w terenie: 1
Nazwa i adres klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Galkowa Malego, ul. Towarowa 23A, 95-041 Galkéw Duzy
Nr protokotu/zlecenia pobrania prébki: 81
Data pobrania probki: (wedlug o§wiadczenia Zleceniodawey) 14.03.2023 1.

- Miejsce pobrania: (wedlug o$wiadczenia Zleceniodawcy) Gatkow Maly, ul. Towarowa 23 A - studnia
Probka pobrana“: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajaca aktualne zaswiadczenie wydane przez organy

Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania probek wody
zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
Warunki transportu, stan probki: transport chtodzony, stan probki prawidiowy
Data otrzymania probki/rozpoczecia badania/zakonfczenia badania:
14.03.2023 1./14.03.2023 r./17.03.2023 1.

Parametry fizyczne i chemiczne
Wyntle/ l Wartos¢
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza Jednostka | Rezultat®? | Niepewnosé " 3
i dopuszczalna
badania
akceptowalna przez
i konsumentdw i bez
Mgtnost PN-EN SO 7027-1:2016 NTU <03 03x150 | meprwidlowych
Metoda nefelometryczna zmian;
zalecany zakres

}7 ponizej | NTU
akceptowalna przez
konsumentéw i bez

N re = 2
Barwa ) PN-EN ISO 7887:2012 <4 nieprawidlowych
Metoda spekirofotometryczna _ 3 e mg/l Pt - 4 + 6% zmian;
Ponizej wyniku podano wartoéé pll zgodnie +Ap1:2015-06 pkL. 6 (pH 7,5) do 15 ma/l Pt
« PN-EN 180 103523:2012 (prabki przesaczone]) e iran:i,e i

kKonsumenta
pH
Metoda potencjometryczna _ 7.3 _
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji PN-EN IS0 10523:2012 (16 7..(1) 0,2 6,5-95
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano R
temperaturg pomiaru w °C
Przewodnosé elektryczna
wlagciwa w temp. 25°C o,
Metoda kondukiometryczna PN-EN 27888:1999 uS/em S 8% 2500
Korekia za pomoca urzadzema do kompensacji (16,7°C)

wphywu temperatury. Ponizej wyniku podano
temperaiure pomiaru w°C
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/121/2023

Wskazniki bakteriologiczne

Parametr/Wskaznik Metoda badawceza Jednostka Wyml‘\ Niepewnosé * Nisattope 3)
badania dopuszezalna
Liczba bakterii grupy coli PN-EN 180 9308-1:2014-12 | o0 s ) po_i‘ijﬁﬁzzﬁamm
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 <10 jtk/100 ml
Liczba bakterii Escherichia coli PN-ENISO 9308-1:2014-12 | ., 100 0 ) 0
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 .
bez
nieprawidlowych
. . . zmiian; zaleca sig:
Ogédlna liczba mikroorganizmow - do 100 jtk/1 ml
w22°C _ PN-EN ISO 6222:2004 itk/1 mi 36 (28 — 45) wwoddic,
Mectoda plytkowa (posiew wglebny) na wprowadzanej do-
agarze 7 ekstraktem drozdzowym po 72h sieci wodociggowe)
- do 200 jtk/1 ml
w kranie
konsumenta
LEGENDA:
Y niepewnodé rozszerzona obliczona z prawdopodobiefstwem 95% i wspélezynnikiem rozszerzenia k=2. 1
D niepewno§é rozszerzona pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sic na nicpewnosci =
standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosei okoto 95%.
W przypadku badan fizycznych i chemicznveh niepewnos¢ zostanie podana jako warto§é procentowa lub jako wartosé liczbowa,
wyjatek stanowi oznaczenie pH gdzie podanie niepewnosci wymagane jest w formie liczbowej.
Niepewnos¢ dotyczy procesu analityeznego. nie uwzglgdnia etapu pobierania probek.
» Wartodcei dopuszezalne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przezraczonej
do spozyeia przez lud=zi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
Y Znak <", ,,>" dotyczy rezultatu parametru ponizej dolngj lub powyzej gérmej granicy oznaczalnosci, bedacy jednoczednie dolng lub
26rng granicg zakresu akredytacji.
e Wyniki/rezultaty odnoszg sie do otrzymanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za pobranie probki.
e Sprawozdanie z badan zawiera 2 strony, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak w catosci.
e Klient ma prawo do wniesienia skargi i/lub reklamacji.
e [nformacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakeie realizacji zlecenia posiadaja klauzulg poufnosci.
® Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wylacznie dla potrzeb niezbgdnych do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str, 1) oraz z ustawg z dnia 10 maja 2018 1.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
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