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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/507/2023

Obiekt badania: probka wody do spozycia - wodociag publiczny
Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/507 w terenie: 2

Nazwa i adres klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Galkowa Maiego. ul. Towarowa 23A, 95-041 Gatkow Duzy
Nr protokolu/zlecenia pobrania prébki: 343
Data pobrania probki: (wedlug odwiadczenia Zleceniodawey) 11.09.2023 1.
Miejsce pobrania: (wediug odwiadczenia Zleceniodawcy) Galkow Maly, ul. Lodzka 82 - sie¢
Prébka pobrana ™: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajaca aktualne zaswiadezenie wydane przez organy
Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajace przeszkolenie z pobierania prébek wody
zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 3667-3:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
Warunki transportu, stan probki: transport chiodzony, stan probki prawidiowy
Data otrzymania prébki/rozpoczecia badania/zakonczenia badania:
11.09.2023 1./11.09.2023 r./14.09.2023 1.

Parametry fizyczne i chemiczne

| | Wynik / | Wartos¢
Parametr/Wskaznik | Metoda badaweza Jednostka | Rezultat ¥ = Niepewnosé " ‘ 3
RE—— dopuszczalna
akceptowalna przez
konsumentow i bez
Mgtnose PN-ENISO 7027-1:2016 | NTU <03 03 +15% MR GER
Metoda nefelometryczna Zmian;
zalecany zakres
ponizej 1 NTU
Stezenie zelaza PN-150 s
metoda spektrofotometryczna 6332:2001/Ap1:2016-06 ol 20
Parametr/Wskaznik Metoda badaweza Jednostka Wynll‘( Niepewnosé » Wartos 3)
badania dopuszezalna
" . o 4 5 5 1901417 dopuszcza sig
][\_&I(:jzga fl?ldkt(.:.rll grupy c‘f']_l PE.E%.}?%{?:}OS 1208812 jtk/100 ml 0 - pojedyncze bakierie
etoda filtracji membranowej +Al: - < 10 jtk/100 ml
Liczba bakterii Escherichia coli PN-ENISO 9308-1:2014-12 | ., 00 0 ) 0
Metoda filtracji membranowe] +A1:2017-04 !
Liczba enterokokw kalowych PN-EN [SO 7899-2:2004 itk/100 ml 0 - 0
metoda filtracji membranowej :
hex
nieprawidlowych
zmian; zaleca sig:
Ogoblna liczba mikroorganizmdow - do 100 jik/1 mﬁ
w 22°C . nie wykryto w wodzie
PN-EN ISO 6222:2004 tk/1 - .
Metoda plytkowa (posiew wglebny) na Je ml w1ml wprowadzanej do
agarze z ekstraktem drozdzowym po 72h sieci wodociggowej
- do 200 jtk/1 ml
w kranie
konsumenta
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/507/2023

LEGENDA:

' niepewnosé rozszerzona obliczona z prawdopodobiefistwem 95% i wspélezynnikiem rozszerzenia k=2.

? niepewnodé rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 | opicra sie na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufhosci okoto 95%.

W przypadku badan fizveznych i chemicznych niepewnod¢ zostanic podana jako warto$é procentowa lub jako wartodc liczbowa,
wyjatek stanowi oznaczenie pH gdzie podanie niepewnosci wymagane jest w formie liczbowej.

Niepewnos¢ dotyczy procesu analitycznego. nie uwzglednia etapu pobicrania prébek.

* Wartodci dopuszezalne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody preeznac=onej
do spozyeia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

N Znak ,,<” , ,,>* dotyczy rezultatu parametru ponizej dolnej lub powyzej gérmej granicy oznaczalnosei, bedacy jednoczesnie dolng lub
gomg granicy zakresu akredytacji.

® Wyniki/rezultaty odnosza si¢ do olrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie probki.

e Sprawozdanic z badan zawiera 2 strony, bez pisemnej zgody Laborztorium nie moze by¢ powielane inaczej jak w catodci.

e Klient ma prawo do wniesienia skargi i/lub reklamacji.

e Informacje dotyczace zlecenia uzyskane w trakcie realizacji zleceniza posiadajg klauzule poufnodci.

® Dane osobowe gromadzone i przetwarzane wytacznie dla porrzeb niezbednych do realizacji Pani/Pana zlecenia zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67% z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony osdéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z (04.05.2016, str. 1) oraz z ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
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