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™ Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 E6d# PCA

PoLskie CENTRUM
ARREDYTALJ

Nazwa i adres Laboratorium Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0.; %
DZIAL LABORATORYJNY

BADANIA
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Lodz fss———1

AB 1448
LABORATORIUM BADANIA WODY W LODZI

ul. Graniczna 54, 93-428 Lodz
Tel.: 42/677-85-30; Fax: 42/677-85-56

Wykaz akredytowanych Laboratoridéw Dziatu Laboratoryjnego ZWiK Sp. z 0.0. w Lodzi wraz » ich zakresami
dostepny jest na stronie www.pca.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-I1L-W/1180/2023

Stowarzyszenie Rozwoju Gatkowa Malego
Nazwa i adres Klienta:

Gatkow Maly ul. Towarowa 23A, 95-041 Gatkdéw Duzy

Identyfikator umowy/zlecenia: ILW.407.193.2023

Przedmiot badania:

-Obka w eZNaczonej zi
Fnie wrsshnr of Miauds) probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Prébka pobierana przez:

rzedstawiciela Zleceniodawcey
(dane uzyskane od klienta) P )

Miejsce pobierania probki:

ko Iy.ul. T 3
L e Galkéw Maly, ul. Towarowa 23A

probka pobrana w oparciu o zapisy norm
PN-ISO 5667-5:2017-10 1 PN-EN ISO 19458:2007
z wylaczeniem pkt od 4.4.3. do 4.4.6.

Metoda pobierania prébki:
(dane uzyskane od klienta)

Data i godzina pobierania prébki:

.08.2023r. godz. 07:30
(dane uzyskane od klienta) 21.08.2023r. godz

Data i godzina dostarczenia prabki do 21.08.2023r. godz. 08:50

laboratorium:

Stan probki: prawidtowy

Data rozpoczecia/zakonczenia badan: 21.08.2023r. /28.08.2023r.
Data sporzadzenia dokumentu: 29.08.2023r.

nr AB 700 - wyniki prezentowane s3 na oddzielnym

Zewnetrzny dostawca badan: . ;
¢ y sprawozdaniu z badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-I1L-W/1180/2023

Metoda badawcza

Oznakowanie
probki:
kod nadany w
laboratorium
(kod nadany przez
probkobioreg) —

Wynik +U"/
Rezullat badan

Dopuszezalne
wartosci parametru
zgodnie z
Wymaganiami
Rozp. Min. Zdrow.
zdn. 07.12.2017r.

(0,500,111

Lp: BRidasy panimitte 11/230/23 w sprawie jakosci
= wody
przeznaczonej do
e Spozycia przez
9P | Jecnastkamiany) ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294),
PN-EN ISO 7887: 20112 akeeptowalna przez
o i <5 : s
1 |Barwa metoda D; PN-EN SO 7887 A me/1 Py g e
- . o (521'Y° nicprawidlowych
20121"‘-\p| 22015-06 PATHTECT i
#5402
3 vl PN-EN SO 10523:2012 A TR0 w 6.5-95
lemp.pom. 18,0°C
akeeptowalny przez
3 |Smak PN-72/C-04557 NI, W - akceptowalny konsumentow 1 bez
nieprawidlowych zmian
akeeptowalna przez
konsumentdw i bez
4 |Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0.46+0.08' nieprawidiowyeh zmian,
Zalecany zakres
wartosci do 1.0
) . . akeentowalny akeeptowalny przez
5 |Zapach PN-72/C-04557 NI, W |skala intensywnosci ceptowalny konsumentow i bez
() meprawidlowych zmian
Prs 36 elekirvesn: 5212301 w (e
6 |Preewodnoséclekiyezna | o o\ 7888: 1099 A uS/em S21*430° w temp. 2500
wlhasciwa pomiaru 19.1°C
0.3 wolnego chloru
; ? . < 0.03 ' ccle
7 |Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04 A me/| St L W punkcie
i ) (0.0320,01") czerpalnym u
konsumenta
zeni ; s . < 0,05 2
g [Steenicchlony o180 7393.2:2018-04 A mg/! Wk, 0.5
zwiazaniego (chloraminy) i (0.05£0,02y
) X - ; < 0.06 5
9 |Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 A mg/l ey 0,50
2 = (0,060,017
10: | Azotyiiy PN-EN 26777 1999 A mg/] <0.04 0,50
o il e = (0,04:0,01"y" ?
PB-31 wyd. 02 z dnia
s 15.01.2019r. {na podstawie <20
1 |Gl I 0
! i testu kuwetowego HACH LCK " he (20£3")? 200
3013
PB-33 wyd. 03 z dnia
12 |Mangan 15.12.2021r. (na podsiawie A ug/l 6+1' 50
metody HACH 8149)
PB-32 wyd. 02 z dnia <20
13 [Zelazo ogblne 11.02.2016r. (na podstawie A pgfl 202319 200
metody HACH 8008) i)
g o o PN-80/C-04603/0 ) <5 .
14 |Cyjanki ogdlne C . 3,_“ E -, AW ng/l e 50
wylgczeniem punkwu 7ai 7b (511
. . - . <1.00 . bez
15 |Ogdlny wegiel org. (OWO) | PN-EN 1484:1999 N1 mg/l G0 15 nieprawidtowych
t, 137 Zmian
. o b o , <0,50 )
16 (Indeks nadmanganianowy |PN-EN ISO 8467:2001 A mg/l 5,0
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-1L-W/1180/2023

Metoda badawcza

Oznakowanie
probki:
kod nadany w
laboratorium
{kod nadany przez
probkobioree) —

Wynik £U'/
Rezultat badan

Dopuszczalne
warlodci parametru
zgodnie z
Wymaganiami
Rozp. Min. Zdrow.
zdn. 07.12.2017r.

(0,10£0,021y"

Lp. Badany parametr 11/230/23 w sprawie jakosci
(-) wody
przeznaczongj do
) . . spozycia przez
typ Jednostka miary ] ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2254).
17 |Magnez PN-C-04554-4:1999 zal. A A mg/l 4.1+0.7' 7-125
18 [Twardosé ogdlna PN-ISO 6059: 1999 A mg/] 22249 60-500
PB-42 wyd. 02 7 dnia
03.01.2022r. (na podstawie <0.05
. A /l 1.0
e testu kuwetowego HACH LCK ma (0,05£0,01"y"
307)
20 [Azotany PN-EN IS0O 10304-1:2009 A my/| 3944’ 50
. o e ; <0,10 -
21 |Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l Loy 1.5
(0,10£0,01"y
22 |Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009 A mg/l 2442! 250
23 |Siarczany PN-EN 150 10304-1:2009 A mg/l 5245' 250
Trichlor : . < 0,0001
pa [ loremEtn PN-EN SO 15680:2008 N1 mg/l . 0,030
(chloroform) (0,0001=0,00017)
- . _ <0.0001 P
25 |Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680:2008 N1 mg/l L) 0,015
- (0,0001£0.0001")
. 2 - ={,10 5 e
26 |Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680:2008 N1 ng/l (0.10£0,02'" brak okreslenia
or <0.10
g7, |Bromefurm PN-EN IS0 15680:2008 N1 ugll % brak okreslenia
(tribromometan) - (0,100,027}
ponizej granicy
rnaczalnosei
28 |S THM PN-EN ISO 15680:2008 N1 ug/! HEIBRE AT 100
poszczegdinych
zwiazkow
S1em 13 ; , <0.10
29 |Benzen PN-EN ISO 15680:2008 NI gl Lomh 1.0
(0,10£0.02"
. L = ; <0,10 5
30 |1.2-dichloroetan PN-EN ISO 15680:2008 NI ug/l - 3.0
(0.10+0.02°)"
31 |Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 N1 /1 <0,19 0,50
iy C d ! =IZIN 1S a5
S, He (0.1020,02")" ’
. : . = 0,03
32 |Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 N1 ng/l fe 0.10
alid (0,030,017
o o e : <010 g s
33 |Tetrachloroeten PN-EN IS0 15680:2008 NI ug/l brak okreslenia
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWiK-1L-W/1180/2023

_ Wynik +U'/
Oznakowanie Rezultat badan
probki: Dopuszezalne
_ kod nadany w wartosci parametru
M laboratorium zgodnie z
(kod nadany przez W_\-'magan_mml
probkobioree) — Rozp. Min. Zdrow.
zdn. 07.12.2017r,
Lp. Badany parametr b_ ] T
11/230/23 w sprawie jakosci
(-) wody
przeznaczong] do
A SpoZycia przez
P | Jednostka miary | ludzi (Dz. U, 2017
poz, 22943,
. : A <0,10 e
34 |Trichloroeten PN-EN ISO 15680:2008 NI ngfl T brak okreslenia
- U )
ponizej granicy
L trichloroetenu j i . oznaczalnosci
35 PN-ENISO 15680:2008 N1 e/l . 10
tetrachloroetenu poszezegdinych
zwigzkdw
; PB-22 wyd. 01 z dnia = 0,00200
36 |Be a)pir = NI / (.
o6 [Hemzela)pien 09.07.2012r. B ugl (0,00200+0,00025"y" ol
: PB-22 wyd. 01 z dnia <0,00400 .
: ¥ N i : ol alread
37 |Benzo(b)fluoranten 09.07.2012s. 1 gl (0,0040040,00043'y" brak okreslenia
PB-22 wyd. 01 z dnia 3 <0,00200 .
T 7 y - :I ¥l rak o ‘i ST T
38 |Benzo(k)fluoranten 00.07.2012r. N ng/! (0,00200:0,00027' " brak okreslenia
. ; ; PB-22 wyd. 01 z dnia . <0.00400 o lesicsarian
39 |Benzo(g.h.i)perylen 09.07.2012r. N1 ug/l (0,0040040,00050' " brak okreslenia
. : PB-22 wvd. 01 7 dnia ; _ <0.,00400 I
40 (Indeno(1.2.3,ed)piren 09.07.2012r. NI ug/l (0.0040020,00053')° brak okreslenia

I S onizej granicy
£ wiclopierscieniowych P ] granicy

PB-22 wyd. 01 z dnia : oznaczalnosci
A ] 5 .' .1 4 3 - \ af
4 [weglowodortw 09.07.2012r. hit ug/l poszezegolnveh o
aromatycznych I
Yean) zwiazkow
4 Ogolna liczba mikroorg, w PN- EN ISO 6222: 2004 A e/ ml | bez nicprawidlowych
T |224/-25t.C/72 h : i 2 J I (0 - 7)| Zmian®#E
43 |Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A NPL/100ml 0 0
44 |Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 A NPL/100m] 0 0
L4S Enterokoki PN-EN IS0 7899-2: 2004 A Jtk/100ml 0 ]

Objasnienie odnosnikdw:
1. Niepewno$é rozszerzona badania/pomiaru (U) przy poziomic ufinosei ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k = 2. WYrazongd w
Jednostkach miary parametru, nie u wzglednia sktadowych wynikajacych 2 pobierania probek.
* Przy pomiarze przewodnosci korekta tem peratury do 25.0°C za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
** Kalibracja pehametru wykonana dla temperatury 20.0°C
** Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg/l Pt
Hxk Zaleca sic aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 200 jtk/Tml w kranie konsumenta
a) granica oznaczalnosci metody zostala okreslona na podstawie wymagan metody badawezgj - dotyezy obszaru dobrowolncgo.
n) granica oznaczalnosci metody nie zostala w yznaczona eksperymentalnie / okreglona na podstawic wymagan metody badawczej -
dotyczy obszaru dobrowolnego.
< Wynik/rezultat ponizej granicy oznaczalnosei m clody. Wartosc tej wiclkosci (wraz z przypisang jej nicpewnoscig) podana jestw
nawiasie.

typ: A - metoda badawcza objeta zakresem akredviacji PCA Nr AB 1448
N1 - metoda badawcza nieakredytowana, objcta systemem zarzadzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

W - metoda badawcza opisana w nicaktualnych (wycofanych) wydaniach norm
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr ZWik-1L-W/1180/2023

Autoryzowat: Lp. 1-19 Lp. 20-41 Lp. 42-45
1P of.d6 SPECJALISTA ds. ANATIZY
STARSZY ANALITYK  STARSZY ANALITYK MIKRORTG
LAFQ)RATQFLY.J NY BORATORYJUNY
i i) s " ..._yf\/'
Magdalna Preypyak Magaalena Zajac 9 53 2324

29 p¥ 12
. 29.15

Uwagi: Wyniki/Rezultaty badan i zwigzana z nimi niepewnos¢ podane w sprawozdaniu. odnoszg sie wylacznie do otrzymanej probki.
Sprawozdanie z badan zawiera 5 stron. Bez pisemnej zgody Zleceniobiorey nic moze by¢ powielane inaczej jak w catosci.

Oznaczone w sprawozdaniu wyniki badan uzyskane sa metedami opisanymi w nicaktualnych (wycofanych) wydaniach norm.

Ze wzglgdu na charakter probki nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale.

Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru w badaniach mikrobiologicznych zostala oszacowana wg PN-EN 1SO 19036:2020-04.

Analiza chloru zwigzanego (chloramin) nie zostala wykonana w terenie z powodu pobrania prabki przez przedstawiciela Zleceniodawey.
Badanie przeprowadzono 4 h 30 min po pobraniu probki.

Wyniki badan probki o kodziel 1/230/23 prezentowane sa na trzech oddzielnych sprawozdaniach nr ZWiK-1L-W/1180/2023.
ZWiK-IL-$/0656/2023 oraz na sprawozdaniu nr 643P/23.08.2023-18/Z.

System jakosei badan wedy przeznaczonej do spozycia przez ludzi wykonywanych przez Laboratorium Badania Wody w Lodzi,

ul. Graniczna 54 Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. jest zalwierdzony przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w zakresie metod badawczych i parametréw wymienionych w niniejszym sprawozdaniu (decyzja z dnia 29.12.2022r.
znak PPIS.HK.6022.24.88.2022 A8 z pézniejszymi zmianami).

SPE ISTA

Kwis
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KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



