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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/592/2023

Obiekt badania: probka wody do spozycia - wodociag publiczny .
Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/592 w terenie: 2
Nazwa i adres klienta: Stowarzyszenie Rozwoju Galtkowa Ma}ego, ul. Towarowa 23A, 95-041 Gatkéw Duzy
Nr protdkolii/zlecenia pobrania prébki: 403
Data pobrania prébki: (wedlug o§wiadczenia Zleceniodawcy) 16.10.2023 r.
Miejsce pobrama. {wedlug o$wiadczenia Zleceniodawcey) Gatkéw Maly, ul. Lodzka 82 - sieé
Probka poebrana ™: przez osobe z up. Zleceniodawcy posiadajacg aktualne zaswiadczenie wydane przez organy

Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej potwierdzajgce przeszkolenie z pobierania probek wody
zgodnie z: PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
Warunki transporta, stan probki: transport chlodzony, stan prébki prawidtowy
Data otrzymania prébki/rozpoczecia badania/zakonczenia badania:

16.10.2023 r. /16 10. 2023 I, /19 10.2023 1.

Parametry fizyczne i .
L Wynik / Wartosé
Parametr/Wskaznik Metoda badawcza Jednostka | Rezultat® | Niepewnosé ) d 1na ®
badania opuszczalna
akceptowalna przez
konsumentéw i bez
Mgtnosé PN-EN IS0 7027-1:2016 NTU <03 0,3+ 15% mieprawidiovych

metoda nefelometryczna

\ zalecany zakres
ponizej 1 NTU

v akeeptowalna przez

Barwa konsumentéw i bex

: ) ] nieprawidi ch

metoda spekirofotometryczna PN-EN'ISO 7887:2012 mg/l Pt <4 4 + 6% * zmiau?;wyL

Ponizej wyniku podano wartosé pH zgodnie zPN- | +Ap1:2015-06 pkt. 6 {(pH 7.5) do 15 mg/l Pt
I 'EN IS0 10523:2012 (prébki praesgerone)) w krame u

konsumenta

pH

metoda polenqometrymna . 7.3 .

Korekta za pomoea urzgdzenia do kompensacii PN-EN 180 10523:2012 (19 ,goc} 012 6,5-95

wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano !

temperature pomian w °C

Przeweodnos¢ elekiryezna

wlaSciwa w temp. 25°C 562

metoda kopduktometryczna PN-EN 27888:1999 pSiem 060 8% 2500

Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacii (19,9°C)

wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano
jemperature pomian wC
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY-_NR PSSE-OL-LHK/11/592/2023

Wska;fn iki bdktenologzczne
Parameir/WskaZnik Metoda badawcza Jednostka Wyml_( Niepewnoéé 2 Wartosé 3)
badania dopuszczalna
. " P R - R dupuszcza sig
Liczha baktﬁr“ grupy co‘.‘ P)]:]EZI\:)S% 4? 308-1:2014-12 jtk/100 mi 0 - pojedyncze bakierie
Metoda filtracji membranowe;j +Al: b < 10 jtk/100 m]
Liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 | .
Metoda filtracji membranowej +A1:2017-04 j8/100 mi 0 ) 0
Liczba enterokokéw katowych PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 . 0
metoda filtracji membranowej v
bez
nigprawidtowych
. A . . 7mian; zaleca sig:
Ogolna liczba mikroorganizméw - do 100 jik/1 ml
w 22°C . . nie wykryto w wodzie
PN-EN IS0 6222:2004 tk/1 ml - .
Metoda ptytkowa (posiew wglebhny) na /1 wiml yep_mwz(;dza_ne; do
o o« I d ; S1eC1 wodociagowe)
agarze z ekstraktem ‘I‘OQ)ZIZOW}m po 72h . - do 200 jtk/1 ml
oL - w kranie
konsumenta

LEGENDA:
Y piepewno$é rozszerzona obliczona z prawdopodobienistwem 95% i wspélcaynnikiem rozszerzenia k=2,
 niepewnodt rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnic z PN-ISO 29201:2022-02 - podejscic calogciowe, ktdre oplera su; na
niepewnosci operacyjngj 1 nicpewnosdci rozkladu kolonii (dystrybucyjnei) przy wsp6ivzynniku rozszerzenia k=2, zapewniajge poziom:
ufnosei okoto 95%.
W przypadku badaf fizycznych 1 chemicznych niepewno$é zostanie podana jako wantosé proceniowa lub jako warlodé liczbowa,
wyjatek stanowi oznaczenie pH gdzie podanie niepewnosei wymagane jest w formie liczbowe]j.
Niepewnos¢ dotyczy procesu analitycznego, nic uwzglednia etapu pobierania probek.
% Wartosci dopuszczalne zgodnic x rozporgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia proer lud=i (Dz. U. 2017, poz. 2294).
# Znak ,<” , ,>” dotyczy rezultatu parametry ponize] dolnej lub powyzei gomej granicy oznaczalnosel, bedacy jednoczesnie dolng
lub gérng granica zakresu akredytacji.
e W przypadku badaf mikrobiologicznych dla wynike "0™ granica wykiywalnosci wynosi 1 jtk w badangj Ob_](;TOSCl wody dla
kapielisk w metodzie mikroplytkowej MUG < 15 jtk w badanej thistosei wody. Dla wyniku .nie wykryto” preyimuje sie wartodé
0" w badanej objetosci wody.
- & Wynikifrezultaty odnoszg sig do otrzymanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za pobranie probki.
~  Sprawozdanie z badafi zawiera 2 sirony, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak w catogei.
". » Klicnt ma prawo do wniesienia skargi i/lub reklamacji.
e Informacje dotyczace zlecenia nzyskane w trakcic realizagji zlceenia posiadaja klauzulg poufnosci.

" @ Dane osohowe gromadzone i przetwarzane wylgeznie dla potrzeb niezbgdnych do realizacjii Pani/Pana zlecenia zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE {ogéinc rozporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.119 z 04.05.2016, sir. 1) oraz z ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych oschowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
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